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Dalam dunia industri, kontinuitas proses produksi sangat 
ditentukan oleh ketersediaan listrik, kontinuitas tersebut dapat dijaga 
dengan menggunakan sistem proteksi tenaga listrik yang efektif dan 
selektif. Untuk meningkatkan produksi, PT. Pupuk Kalimantan Timur 
melakukan ekspansi dengan membangun Future New Ring yang 
merupakan pengembangan feeder outgoing Tursina. Pada Future New 
Ring akan dibangun pembangkit 5x34 MW untuk menyuplai kebutuhan 
energi listrik pabrik baru. Kemudian akan diintegrasikan dengan sistem 
eksisting melalui Bus Tursina 33 kV.  Keadaan tersebut membuat setting 
koordinasi proteksi pada PT. Pupuk Kalimantan Timur mengalami 
perubahan dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu pada tugas akhir 
ini dilakukan studi koordinasi proteksi untuk mengetahui setting rele 
yang tepat setelah dilakukan penambahan Future New Ring. 
Berdasarkan hasil simulasi koordinasi proteksi  ini dapat melindungi 
dari gangguan berupa arus beban lebih dan arus hubung singkat di 
sistem Future New Ring maupun di sistem eksisting Tursina. 
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In the industrial world, the continuity of the production is 
determined by the availability of electrical continuity, it can be filled by 
using the electric power system protection to fulfill the factor of 
effectiveness and selective. To increase production, PT. Pupuk 
Kalimantan Timur expanding their factory by build a New Future Ring 
which is the development Tursina feeder outgoing. In Future New Ring 
will be constructed 5x34MW generator to supply the new plant 
electrical energy.Then it will be integrated with existing system through 
Tursina bus 33 kV. These circumstances make PT.Pupuk Kalimantan 
Timur have to change the setting of protection coordination from its 
previous state.. Therefore, this thesis is focused on discussing the 
protection coordination studies to determine the appropriate relay 
setting after the addition of Future New Ring. The protection 
coordination have to protect from disruption of current overload and 
short circuit current.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Kontinuitas pasokan daya pada suatu industri sangat diperlukan 
untuk memastikan proses produksi tetap terlaksana, maka diperlukan 
suatu sistem koordinasi proteksi yang baik. Diharapkan ketika terjadi 
gangguan maka pemutus atau circuit breaker (CB) yang terletak paling 
dekat dengan titik gangguan dapat bekerja terlebih dahulu. Ketika CB 
yang paling dekat dengan titik gangguan mengalami kegagalan maka 
CB backup akan segera bekerja sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan. 
 PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan anak perusahaan PT. 
Pupuk Indonesia Holding Company yang terletak di Bontang, 
Kalimantan Timur. Perusahaan ini bergerak dibidang industri kimia 
dengan mengolah gas alam menjadi pupuk. Sejak berdiri pada tahun 
1977, pengembangan pabrik terus dilakukan hingga saat ini telah 
memiliki tujuh pembangkit listrik (Kaltim-1 16 MW (Off), Kaltim-2 
36.4 MW, Kaltim-3 30 MW, Kaltim-4 21.6 MW, Kanibungan 30 MW, 
KDM 34 MW, Tanjung Harapan 30 MW). Masing-masing pembangkit 
diintegrasikan melalui suatu ring bus pada tegangan 33 kV untuk 
mensuplai daya listrik pada beban pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur 
(Kaltim-1, Kaltim-2, Kaltim-3, Kaltim-4, Kanibungan, KDM, SS4, 
Tanjung Harapan dan Tursina-Load).  
Saat ini PT. Pupuk Kalimantan Timur melakukan ekspansi 
dengan membangun Future New Ring yang merupakan pengembangan 
feeder outgoing Tursina untuk meningkatkan produksi. Pada sistem 
integrasi baru akan dibangun pembangkit 5x34 MW untuk menyuplai 
kebutuhan energi listrik pabrik baru dan akan dihubungkan dengan 
sistem integrasi eksisting melalui Bus Tursina 33 kV. Sehingga 
dibutuhkan koordinasi proteksi untuk mengamankan sistem baik pada 
Future New Ring maupun pada sistem eksisting Tursina dari 
kemungkinan gangguan yang terjadi.  
Dengan demikian pada Tugas Akhir dilakukan studi koordinasi 
proteksi untuk mengetahui setting rele yang tepat setelah dilakukan 
pengembangan pada feeder Tursina. Hasil koordinasi proteksi ini dapat 





1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah: 
1. Sistem kelistrikan di PT Pupuk Kalimantan Timur setelah 
dibangun Future New Ring pada feeder outgoing Tursina. 
2. Studi mengenai aliran daya dan besar arus hubung singkat pada 
PT Pupuk Kalimantan Timur setelah dibangun Future New 
Ring pada feeder outgoing Tursina. 
3. Koordinasi rele arus lebih, rele arah dan rele gangguan ke tanah 
pada typical yang ditentukan di PT Pupuk Kalimantan Timur 
dengan menggunakan nilai yang didapatkan dari perhitungan 
kemudian disimulasikan. 
1.3 Tujuan  
Tujuan dari Tugas Akhir ini diharapkan sebagai berikut: 
1. Memodelkan, mensimulasikan serta menganalisis sistem 
kelistrikan pada Future New Ring  PT. Pupuk Kalimantan 
Timur. 
2. Mendapatkan setting dari koordinasi rele arus lebih dan rele 
gangguan ke tanah yang tepat pada sistem kelistrikan Future 
New Ring PT. Pupuk Kalimantan Timur. 
3. Mendapatkan setting dari koordinasi rele arus lebih, rele arah  
dan rele gangguan ke tanah yang tepat pada sistem kelistrikan 
Tursina akibat pembangunan Future New Ring  di PT. Pupuk 
Kalimantan Timur. 
1.4 Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Studi Literatur 
Mengumpulkan dan mempelajari buku serta referensi yang 
berhubungan dengan koordinasi proteksi. Hal ini dilakukan 
untuk menambah pemahaman mengenai permasalahan yang 
dihadapi dan mengetahui langkah-langkah dalam 
menyelesaikan permasalahan tersebut. 
2. Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data-data mengenai sistem kelistrikan di 
Futrue New Ring dan Tursina PT Pupuk Kalimantan Timur 






3. Pemodelan Sistem 
Memodelkan sistem kelistrikan Futre New Ring dan Tursina  
PT Pupuk Kalimantan Timur. Pemodelan sistem dilakukan agar 
dapat melakukan simulasi untuk mengetahui aliran daya dan 
besarnya arus gangguan hubung singkat. 
4. Simulasi dan Review 
Simulasi dilakukan untuk mengetahui aliran daya, tegangan 
setiap bus dan gangguan hubung singkat. Nilai arus hubung 
singkat yang dibutuhkan adalah arus gangguan hubung singkat 
minimum dan maksimum pada setiap bus. Nilai arus gangguan 
hubung singkat maksimum adalah gangguan hubung singkat 3 
fasa sedangkan nilai arus hubung singkat minimum adalah 
gangguan hubung singkat antar fasa. Nilai arus tersebut 
nantinya akan digunakan untuk menentukan setting rele 
proteksi. Kemudian rele-rele yang sudah di setting dapat kita 
plot ke dalam Time-Current Characteristic Curve. 
5. Analisis Simulasi  
Dari simulasi akan didapatkan Time-Current Characteristic 
Curve yang akan kita analisis apakah koordinasi proteksi dari 
Futre New Ring dan Tursina sudah tepat.  
6. Pembuatan Laporan Tugas Akhir 
Laporan tugas akhir berisi hasil analisis koordinasi proteksi. 
Dengan nilai yang telah didapatkan diharapkan sistem proteksi 
dapat bekerja dengan cepat dan tepat. 
 










1.5 Sistematika Penulisan 
Pada tugas akhir ini akan terbagi atas 5 bab dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
Bab 1 : PENDAHULUAN 
 Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, serta 
manfaat dari tugas akhir ini, penjabaran mengenai metodologi 
pengerjaan dan sistematika penulisan. 
Bab 2 : KOORDINASI PROTEKSI SISTEM KELISTRIKAN 
 Bab ini menjabarkan mengenai teori-teori dan kajian pustaka 
yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. 
Bab 3 : SISTEM KELISTRIKAN FUTURE NEW RING  DAN 
TURSINA PT. PUPUK KALTIM 
 Bab ini menjelaskan mengenai sistem kelistrikan eksisting pada 
Future New Ring yang merupakan pengembangan Feeder Outgoing 
Tursina PT. Pupuk Kaltim 
Bab 4 : HASIL SIMULASI DAN ANALISIS KOORDINASI 
PROTEKSI PADA FUTURE NEW RING DAN TURSINA  PT. 
PUPUK KALIMANTAN TIMUR 
 Perhitungan dan hasil simulasi yang telah dilakukan dibahas pada 
bab ini dengan rekomendasi setting rele untuk koordinasi proteksi pada 
Future New Ring yang merupakan pengembangan Feeder Outgoing 
Tursina PT. Pupuk Kaltim 
Bab 5 : PENUTUP 




Hasil dari Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Dapat dipakai sebagai masukan bagi PT. Pupuk Kalimantan 
Timur dalam melakukan koordinasi proteksi rele arus lebih, 
rele arah dan rele gangguan ketanah akibat pembangunan 
Future new ring pada feeder outgoing Tursina. 
2. Dapat menjadi referensi mengenai studi koordinasi rele arus 
lebih, rele arah dan rele gangguan ke tanah bagi mahasiswa 













































KOORDINASI PROTEKSI SISTEM KELISTRIKAN 
Koordinasi proteksi dalam sistem tenaga listrik berperan penting 
untuk mengamankan peralatan dari kerusakan akibat terjadinya 
gangguan. Ketika terjadi gangguan dalam sistem tenaga listrik, sistem 
proteksi harus mampu mengisolir arus gangguan agar tidak terjadi 
kerusakan pada peralatan dan kontinuitas pelayanan tetap terjaga. 
2.1 Dasar Proteksi Sistem Tenaga Listrik 
Proteksi dalam suatu sistem kelistrikan merupakan salah satu hal 
terpenting untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan menjaga 
keamanan pekerja. Suatu sistem kelistrikan dikatakan stabil apabila 
memenuhi aspek keandalan dan kontinuitas, untuk mencapai aspek-
aspek tersebut dibutuhkan suatu koordinasi proteksi yang dapat 
mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada aspek tersebut. 
Koordinasi proteksi dapat dilakukan dengan cara melakukan setting 
pada rele proteksi agar mengisolir arus gangguan dengan menggerakkan 
pemutus tenaga (Circuit Breaker) untuk mencegah kerusakan pada 
peralatan dan menjaga aliran daya agar tidak terputus. 
Pemilihan rele proteksi juga memperhatikan beberapa aspek, 
yaitu: proteksi maksimum, biaya peralatan minimum, proteksi yang 
handal, operasi cepat, desain simpel, sensitivitas tinggi terhadap 
gangguan, dan tidak sensitif terhadap arus beban normal [1]. Pada 
umumnya digunakan rele arus lebih dan rele gangguan ke tanah untuk 
mengatasi gangguan yang terjadi di industri. 
Koordinasi proteksi juga dibagi dalam beberapa area proteksi 
dengan peralatan yang tepat agar dapat mengatasi gangguan yang 
mungkin terjadi pada peralatan dan generator [2]. Koordinasi proteksi 
dapat diklasifikasikan menjadi dua zona, yaitu: zona primer dan zona 
backup.  Zona primer merupakan sistem pengaman utama terhadap 
gangguan dan beroperasi pertama untuk mengisolasi gangguan. Zona 
primer umumnya didominasi oleh rele berkecepatan tinggi dengan 
waktu operasi 1 hingga 3 cycle. Jika sesaat setelah gangguan, arus 
gangguan masih mengalir, maka zona backup akan bekerja dengan 





2.2 Gangguan Beban Lebih 
Arus yang mengalir melebihi arus nominal yang diijinkan (I> In) 
dan terjadi secara terus-menerus serta melebihi kapasitas peralatan 
listrik dan pengaman yang terpasang akan mengakibatkan suatu 
gangguan dan merusak peralatan listrik yang terpasang. 
2.3 Gangguan dan Analisis Hubung Singkat 
Dalam mencari setting rele yang tepat, diperlukan analisis aliran 
daya dan analisis hubung singkat pada sistem kelistrikan ketika terjadi 
arus gangguan. Gangguan hubung singkat, terbagi menjadi gangguan 
hubung singkat simetri dan gangguan hubung singkat tidak simetri. 
Gangguan hubung singkat simetri meliputi: gangguan hubung singkat 
tiga fasa. Sedangkan, gangguan hubung singkat tidak simetri meliputi: 
gangguan antar fasa, satu fasa ke tanah, dan dua fasa ke tanah. Saat 
terjadi hubung singkat, maka titik gangguan akan menerima arus dari 
beberapa sumber yaitu generator, utility, motor sinkron, dan motor 
induksi. Arah aliran arus angguan hubung singkat dapat dijelaskan pada 
Gambar 2.1.[3]: 
   
Gambar 2. 1 Arus gangguan hubung singkat ke titik gangguan yang 




2.4 Perhitungan Arus Hubung Singkat 
Perhitungan praktis untuk menghitung arus hubung singkat [4] 
dapat dilakukan dengan rumusan sebagai berikut: 
 Hubung Singkat Tiga Fasa 2.4.1
Hubung singkat tipe ini adalah hubung singkat yang melibatkan 
ketiga fasa. Sedangkan nilai arus hubung singkat tiga fasa (    ) 
didapatkan dari persamaan (1): 
 
     




-  VLN merupakan tegangan line to netral 
-  X1 adalah reaktansi urutan positif. 
 Hubung Singkat Antar Fasa 2.4.2
Tipe hubung singkat ini adalah hubung singkat yang terjadi antara 
dua fasa tanpa terhubung ke tanah. Nilai arus hubung singkat (    ) 
didapatkan dari persamaan (2): 
 
     
   




               ............(2) 
 Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah 2.4.3
Hubung singkat satu fasa ke tanah merupakan hubung singkat 
yang melibatkan impedansi urutan nol (    dan besarnya arus hubung 
singkat bergantung pada sistem pentanahan yang digunakan. Arus 
hubung singkat antar fasa (    ) didapatkan dari persamaan (3): 
 
     
    
        
.............................................(3) 
 
Pada Tabel 2.1 dapat kita lihat rangkaian gangguan hubung 





























































































2.5 Rele Arus Lebih (Over Current Relay) 
Rele arus lebih merupakan rele yang beroperasi ketika adanya 
arus yang mengalir melebihi batas yang diizinkan dengan memberikan 
sinyal kepada circuit braker untuk bekerja. Rele akan bekerja dengan 
kondisi sebagai berikut [2]: 
 Rele bekerja (trip) ketika       
 Rele tidak bekerja (block) ketika       
Nilai Ip dan If dinyatakan terhadap gulungan sekunder trafo arus 
(CT), dengan Ip merupakan arus kerja dan If merupakan arus gangguan. 
Rele arus lebih dipergunakan untuk melindungi semua bagian pada 
sistem kelistrikan. Penggunaan rele arus terhadap waktu lebih terbagi 
atas:  Rele arus lebih waktu tertentu, Rele arus lebih waktu instan, dan 
dan Rele arus lebih waktu inverse. 
Berdasarkan IEEE 242 mengenai koordinasi proteksi rele arus 
lebih, diberikan perbedaan waktu mininum antara 0,3 detik sampai 
dengan 0,4 detik untuk rele arus lebih pada umumnya. Sedangkan untuk 
rele digital berbasis mikroprosessor berkisar antara 0,2 hingga 0,3 
detik.Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zona backup dapat 
bekerja bila zona primer gagal bekerja, dan menghindari kemungkinan 
terjadinya trip secara serentak. 
 Rele Arus Lebih Waktu Invers 2.5.1
Prinsip kerja rele arus lebih waktu invers adalah waktu operasi 
yang berbanding terbalik dengan besarnya arus gangguan. Sehingga, 
semakin besar arus gangguan yang terjadi maka rele akan beroperasi 
dalam waktu yang semakin cepat, begitupula sebaliknya. Rele arus lebih 
ini dapat dijelaskan pula oleh kurva TCC (time current characteristic), 
dimana kurva TCC merupakan kurva dalam skala time dial. 
Berdasarkan standar IEC 60255 dan standar British BS-142, 
menjelaskan karakteristik invers beserta perlindungan waktu invers 
dalam perbedaan gradien kurvanya, dimana semakin besar arus akan 
membuat waktu operasi berjalan lambat seolah mendekati waktu 
minimumnya. Pada Gambar 2.2 menunjukkan karakteristik dari rele arus 
lebih waktu invers berdasarkan standar ANSI, yaitu : extremely inverse, 






Gambar 2. 2 Karakteristik Rele Arus Lebih Waktu Invers [3] 
 Rele Arus Lebih Waktu Instan 2.5.2
Rele arus lebih waktu instan adalah rele yang bekerja tanpa 
adanya penundaan waktu ketika mencapai pickup set point namun masih 
bekerja dengan waktu cepat sebesar 0,1 detik dan kurang dari 0,08 detik, 






Gambar 2. 3 Karakteristik Rele Arus Lebih Waktu Instan 
Rele arus lebih bekera berdasarkan arus gangguan hubung singkat 
yang ditentukan dan waktu bekerja Circuit Breaker dalam waktu yang 
cepat (0.8 detik). Gambar 2.4 menunjukkan penggabungan karakteristik 






Gambar 2. 4 Kombinasi Rele Arus Lebih Waktu Invers Rele Arus 
Lebih Waktu Instan 
 Rele Arus Lebih Waktu Tertentu 2.5.3
Rele arus lebih waktu tertentu memiliki setting waktu operasi 
yang berbeda-beda bergantung dari level arus yang mengalir. 
Penggunaan rele arus lebih ini berdampak pada gangguan yang diputus 
dari sistem kelistrikan adalah gangguan yang paling dekat dengan rele 
yang sesuai dengan time delay setting. Sedangkan semua level arus yang 






2.6 Rele Directional Over Current 
Rele arah memiliki fungsi untuk membedakan arah suplai arus 
apakah menuju arah seharusnya atau menuju arah yang lainnya. Arah 
yang dimaksud adalah arah forward dan reverse. Kemudian rele arah ini 
sering diintegrasikan dengan rele arus lebih sehingga menjadi rele arus 
lebih berarah. Rele jenis ini menggunakan hubungan antara fasa arus 
dan fasa tegangan untuk menentukan arah gangguan. 
Dalam penentuan daerah trip, rele arus lebih berarah ini 
dilengkapi dengan setelan sudut dari koneksi rele yang menghasilkan 
torsi maksimum. Setelan sudut ini biasa disebut sebagai maximum 
torque angle (MTA). 
 
Gambar 2. 5 Karakteristik Directional Over Current Relay 
2.7 Penyetelan Rele Arus Lebih 
Penyetelan rele arus lebih didasari pada hasil dari studi aliran 
daya dimana studi aliran daya merupakan tulang punggung untuk 
melakukan perencanaan, pengoperasian, penjadwalan yang ekonomis, 
dan perpindahan daya antar peralatan pada suatu analisis dan desain 
sistem tenaga [5]. Rele arus lebih adalah rele yang tidak akan bekerja 
pada saat beban maksimum, sehingga arus beban maksimum harus lebih 
kecil dari setting arus pada rele arus lebih. Rele arus lebih memiliki dua 
macam setting, yaitu: penyetelan time dial dan penyetelan arus pick up 
sekunder maupun arus pick up primer [6]. Pemilihan tap ditentukan oleh 
besarnya arus pickup pada penyetelan rele arus lebih. Nilai tap dapat 
didapatkan dengan menggunakan persamaan (4) [7]: 
 
     
    






Nilai Iset adalah nilai arus pickup dalam satuan ampere. Menurut 
standar British BS-142, batas penyetelan rele arus lebih berkisar antara 
1.05 - 1.3 Iset. 
 Penyetelan Rele Arus Lebih Waktu Inverse 2.7.1
Penyetelan rele arus lebih waktu inverse membutuhkan setting 
overcurrent dan setting time dial untuk menentukan waktu operasi rele. 
Penentuan setting overcurrent ditentukan oleh standar yang ditetapkan 
oleh standar British BS-142 pada persamaan (5): 
 
                                                ............. (5) 
 
Penentuan time dial dari masing-masing kurva karakteristik 
invers rele arus lebih didapatkan dari persamaan (6) [8]: 
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td = waktu operasi (detik) 
T = time dial 
I = nilai arus (Ampere) 
Iset = arus pickup (Ampere) 
k = koefisien invers 1 (lihat Tabel 2.2) 
 = koefisien invers 2 (lihat Tabel 2.2) 
β = koefisien invers 3 (lihat Tabel 2.2) 
 
Tabel 2. 2 Koefisien Type Curve  
Current Type 
Coefficient Values 
k  β 
Standard Inverse 0.14 0.02 2.97 
Very Inverse 13.5 1 1.5 
Long Time Inverse 120 1 13.33 
Extremely Inverse 80 2 0.808 




 Penyetelan Rele Arus Lebih Waktu Instan 2.7.2
Studi hubung singkat diperlukan pada penyetelan rele arus lebih 
waktu instan dikarenakan untuk mendapatkan parameter nilai arus 
hubung singkat untuk menentukan arus dan tegangan maksimum serta 
minimum pada titik tertentu dari suatu sistem tenaga listrik untuk jenis 
gangguan yang terjadi [9]. 
Setelah dilakukannya studi hubung singkat maka akan didapatkan 
nilai dari pickup set point yang diizinkan. Penentuan setting pickup point 
menggunakan Isc min dimana Isc min adalah arus hubung singkat dua 
fasa pada pembangkitan minimum. Sehingga ditetapkan setting (7): 
 
                                    ........... (7) 
 
Pada persamaan 5, didapatkan nilai 0,8 yang merupakan faktor 
keamanan dari suatu proteksi untuk estimasi bila terjadi arus gangguan 
yang lebih kecil dari arus hubung singkat minimum dan tidak terdeteksi . 
Jika suatu feeder dipisahkan oleh trafo, koordinasi proteksi 
dibedakan menjadi dua daerah, yaitu: daerah tegangan redah (LV) dan 





Gambar 2. 6 Rele Arus Lebih Pengaman Trafo 
Diketahui Isc max bus B merupakan arus hubung singkat tiga fasa 
maksimum pada titik B, sedangkan Isc min bus A adalah arus hubung 
singkat minimum pada titik A. Dari Gambar 2.5 dapat ditentukan setting 





                                 .......................(8) 
 
Pada persamaan 6, nilai 0,8 merupakan nilai safety seperti pada 
persamaan 5 untuk menanggulangi arus yang lebih kecil dari arus 
hubung singkat minimum yang tidak terdeteksi. 
 Koordinasi Berdasarkan Arus dan Waktu 2.7.3
Sistem koordinasi proteksi yang baik adalah koordinasi proteksi 
yang bekerja secara berurutan dengan jarak waktu tertentu, dimana rele 
pengaman utama bekerja terlebih dahulu sebelum pengaman backup 
bekerja. 
Jarak waktu atau time delay juga dikenal dengan setting 
keterlambatan waktu (grading time). Time delay berdasarkan standar 
IEEE 242 : 
Waktu buka CB : 0,04-0,1 detik (2-5 cycle) 
Overtravel dari rele : 0,1 detik 
Faktor keamanan : 0,12-0,22 detik 
Jika rele berbasis microprosessor, maka overtravel time dari rele akan 
diabaikan [1]. 
2.8 Rele Gangguan ke Tanah (Ground Fault Relay) 
Rele gangguan ke tanah berfungsi dengan cara mengamankan 
gangguan satu fasa ke tanah yang dilengkapi dengan zero sequence 
current filter.  
2.9 Penyetelan Rele Gangguan ke Tanah 
Rele gangguan ke tanah akan bekerja jika ada arus urutan nol, 
dimana arus urutan nol mengalir dari sumber gangguan trafo belitan 
Wye dan terisolasi pada trafo belitan delta. Setting rele gangguan ke 
tanah memakai persamaan (9) dan persamaan (10) : 
 
                          ........... (9) 
                                     ............... (10) 
Dimana: 





3 BAB 3 
SISTEM KELISTRIKAN FUTURE NEW RING 
DAN TURSINA PT. PUPUK KALIMANTAN 
TIMUR 
Pada bab ini akan disajikan data primer yang didapat dari PT. 
Pupuk Kalimantan Timur. 
3.1 Sistem Kelistrikan Future New Ring dan Tursina 
Tursina adalah salah satu island yang terdapat dalam PT KDM 
Utility Center. Demi menunjang kontinuitas aliran daya pada PT. Pupuk 
Kalimantan Timur, sistem kelistrikan pabrik tersebut dirancang dengan 
mengintegrasikan tiap-tiap pabrik ke dalam suatu ring bus 33 kV. Single 
line diagram utility center PT KDM dan posisi Island Tursina dapat 
dilihat pada Gambar 3.1. 
 
Gambar 3.1 Single line diagram PT KDM Utility Center 
Dalam meningkatkan produksi  PT. Pupuk Kalimantan Timur 
melakukan ekspansi dengan membangun Future New Ring yang 




pembangkit sebesar 5x34 MW dan akan dihubungkan dengan sistem 
integrasi eksisting melalui Bus Tursina 33 kV. Seperti gambar single 
line diagram pada gambar 3.2 dan 3.3 
 
Gambar 3.2 Single line diagram sistem eksisting Tursina 
 




3.2 Kapasitas Pembangkitan  
Setelah dilakukan penambahan, PT Pupuk Kaliamntan Timur 
memiliki total 11 generator yang beroperasi. Generator tersebut tersebar 
dengan rincian seperti pada Tabel 3.1.. 






PKT-STG-2 KALTIM 2 11 36,4 
16-Z-001 KALTIM-3 11 30 
GenP KALTIM-4 11 21,6 
STG-K-5 KANIBUNGAN 11 30 

























3.3 Sistem Distribusi   
Future New Ring menggunakan sistem distribusi ring untuk 
menghubungkan jaringan kelistrikannya. Terdapat 3 level tegangan pada 
sistem distribusi Future New Ring yaitu 33 kV, 11 kV, dan 6,9 kV, 
seperti dapat dilihat pada tabel 3.2.  




1 FR-00-SG-1 33 
2 FR-00-SG-2 33 
3 FR-00-SG-3 33 




Lanjutan Tabel 3.2 Data level tegangan bus di Future New Ring  
5 FR-00-SG-5 33 
6 BUS NPK PA-SA1  6,9 
7 BUS CONVEYOR1  6,9 
8 NEW BUS 1 11 
9 NEW BUS 2 11 
10 NEW BUS 3 11 
11 NEW BUS 4 11 
12 NEW BUS 5 11 
 
 Sedangkan pada sistem eksisting Tursina yang mengintegrasikan  
Future New Ring  dengan Ring 33 kV yang lama, sistem distribusi yang 
digunakan adalah radial dengan level tegangan 33 kV, 20 kV, 11 kV, 
dan 6,9 kV, seperti dapat dilihat pada tabel 3.3.  
 
Tabel 3. 3 Data level tegangan bus di sistem eksisting Tursina 
No ID Tegangan (kV) 
1 TU-SG-01 33 
2 TUS-SG-01 33 
3 TU-SG-02 20 
4 BUS PLN 20 
5 TU-SG-11 11 
6 BUS KNI 11 
7 BUS 190 6,9 
  
Sistem distribusi ini ditunjang oleh 6 transformator pada Future 
New Ring serta 4 trafo pada sistem eksisting Tursina untuk menurunkan 
dan menaikkan tegangan sebelum dialirkan ke beban. Data 
transformator di Future New Ring dapat dilihat pada tabel 3.4 dan  data 







































25 33/11 12,5 Delta-Wye 
 











7.5 33/6,9 7 Delta-Wye 
3 TU-TR-03 15 33/20 10 Delta-Wye 
4 TU-TR-01 15 33/11 10 Delta-Wye 
3.4 Data Beban  
Beban yang terdapat pada  Future New Ring dan Tursina 
merupakan beban lumped load. Data dari beban di Future New Ring 
dapat dilihat pada tabel 3.6 dan  data beban dari Tursina dapat dilihat 


























2 2,353 6,9 196,9 
4 
NPK & KCL 
BULK 
STORAGE1 
4 4,706 6,9 393,8 
5 New Load 1 20 22,901 11 1.202 
6 New Load 2 20 22,901 11 1.202 
7 New Load 3 20 22,901 11 1.202 
8 New Load 4 20 22,901 11 1.202 
9 New Load 5 20 22,901 11 1.202 
 













5,2 6,5 20 187,6 
2 KNI 5,5 6,344 11 332,9 
 
3.5 Data Saluran 
Untuk Menghubungkan bus satu dengan lainnya, saluran 
distribusi pada simulasi digunakan kabel dengan resistansi dan reaktansi 











Z saluran (Ω/km) 




1,5 0,098+j0,109 0,31+0,27j 
 






Z saluran (Ω/km) 
























0,8 0,128+j0,112 0,2+0,24j 
 
3.6 Sistem Proteksi di Future New Ring Tursina 
Dalam jaringan kelistrikan selalu dibutuhkan sistem proteksi yang 
handal, sehingga ketika terjadi gangguan, sistem proteksi langsung 
bekerja untuk mengamankan daerah gangguan. Sistem proteksi di 
Future New Ring saat ini terkoordinasi menenggunakan rele 50 untuk 
mengamankan gangguan akibat arus urutan nol, rele 51 untuk 
mengamankan gangguan akibat arus lebih dan Rele 67 untuk 













































4 BAB 4 
HASIL SIMULASI DAN ANALISIS KOORDINASI 
PROTEKSI PADA FUTURE NEW RING DAN 
TURSINA  PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR 
4.1 Pemodelan Sistem Kelistrikan  
Koordinasi sistem proteksi pada PT. Pupuk Kalimantan Timur 
dilakukan dengan melakukan pemodelan pada software. Data-data yang 
adalah data-data yang terdapat pada bab sebelumnya. 
Setelah pemodelan selesai dibuat langkah berikutnya adalah 
melakukan analisis aliran daya untuk memastikan kondisi sistem dalam 
keadalan stabil. Selain itu dengan analisis aliran daya kita juga dapat 
mengetahui tegangan pada tiap bus (overvoltage atau undervoltage), 
faktor daya, pembebanan yang ditanggung oleh transformator, serta rugi 
rugi-rugi daya pada sistem, sehingga dapat dilakukan evaluasi. Jika 
sistem sudah stabil maka dilakukan analisis hubung singkat untuk 
mengetahui nilai arus hubung singkat sehingga dapat dilakukan 
koordinasi proteksi dengan tepat. 
4.2 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa 
Koordinasi rele arus lebih gangguan fasa digunakan untuk 
mengamankan gangguan arus lebih yang biasanya berupa gangguan 
beban lebih (overload) dan hubung singkat (short circuit). Sehingga 
dilakukan setting arus dan waktu pada setiap rele arus lebih agar 
koordinasi bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan tidak terjadi 
overlap antar rele.  
Dalam melakukan setting untuk rele arus lebih dibutuhkan 
beberapa parameter seperti pick up lowset, time dial, pick up highset, 
dan time delay. Langkah berikutnya setelah kita menemukan parameter 
yang dibutuhkan adalah melakukan plot Time-Current Characteristic 
Curve. 
4.3 Pemilihan Tipikal Koordinasi Future New Ring dan 
Tursina 
Pemodelan tipikal dalam sistem koordinasi proteksi bertujuan 




pembagian dalam beberapa tipikal yaitu tipikal utama yang berada pada 
Future New Ring dan tipikal-tipikal lainnya yang berada pada sistem 
eksisting Tursina. Tipikal tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk 
setting koordinasi proteksi yang lain baik pada Future New Ring 
maupun Tursina. Pembagian tipikal utama dapat dilihat pada gambar 4.1 
 
      : Skema Koordinasi Tipikal Utama 1 
      : Skema Koordinasi Tipikal Utama 2 
      : Skema Koordinasi Tipikal Utama 3 
      : Skema Koordinasi Tipikal Utama 4 
Gambar 4. 1 Skema Koordinasi Tipikal di Future New Ring  
 
Pembagian Tipikal  Utama : 
1. Tipikal Utama 1 : Koordinasi dari beban NPK & KCL 
BULK STORAGE1 hingga sekunder trafo NPK PA-SA1. 
Pemilihan ini berdasarkan beban terjauh dari trafo NPK PA-
SA1. 
2. Tipikal Utama 2 : Koordinasi dari beban PA-SA PLANT 1 
(lumped load sebesar 15.294 MVA) sampai sekunder trafo 
NPK PA-SA1. Pemilihan tipikal ini berdasarkan beban 
terbesar dari trafo NPK PA-SA1. 
3. Tipikal Utama 3 : Koordinasi dari beban New Load 1 




ini dapat kita jadikan acuan untuk menyetting tipikal lain di 
Future New Ring yang memiliki spesifikasi yang serupa. 
4. Tipikal Utama 4 : Koordinasi dari NEW TRAFO 1 menuju 
ke sistem interkoneksi dengan ring Bus 33 kV KDM. 
Pemilihan tipikal ini untuk menunjukkan koordinasi  yang 
sinkron dari jaringan pabrik baru ke jaringan pabrik lama. 
 
Pembagian tipikal lain yaitu : 
1. Tipikal Lain 1 : Koordinasi dari bus 34 sampai ke bus TU-
SG-01. 
2. Tipikal Lain 2 : Koordinasi dari beban PLN LOAD sampai 
ke bus TUS-SG-01. 
3. Tipikal Lain 3 : Koordinasi dari beban KNI sampai ke bus 
TUS-SG-01. 
 
      : Lanjutan Skema Koordinasi Tipikal Utama 4 
      : Skema Koordinasi Tipikal Lain 1 
      : Skema Koordinasi Tipikal Lain 2 
      : Skema Koordinasi Tipikal Lain 3 




 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa Tipikal Utama 1 4.3.1
Tipikal Utama 1 ini merupakan koordinasi dari beban lumped 
load NPK & KCL BULK STORAGE1 hingga sekunder trafo NPK PA-
SA1. Single line diagram tipikal utama 1 dapat dilihat pada gambar 4.3. 
 
Gambar 4. 3 Tipikal Utama 1 Future New Ring 
Rele yang dikoordinasikan pada tipikal 1 adalah rele Out 
CONVEYOR3, Out CONVEYOR1, dan NPK-PA-SA1. Setting pada 
software  dilakukan setelah kita melakukan perhitungan secara manual. 
Perhitungan Tipikal 1 dapat dijabarkan sebagai berikut : 
RELAY OUT CONVEYOR3 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 




FLA Beban : 393,8 A (FLA dari beban lumped load NPK        
& KCL BULK STORAGE1) 
CT Ratio  : 300 / 5 
Isc Minimum Bus 2 : 30.030 A  
Isc Maksimum Bus 2 : 34.550 A 
Tegangan  : 6,9 kV 
Output    : CB KCL 1 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                  
                            
  
        
   
              
      
   
    
                                 
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  1,44 
dengan Iset = 433,2 A (1,44 x 300) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,1 s  
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memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 6,56 In 
dengan Iset = 1.969 A (6,56 x 300) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik 
RELAY OUT CONVEYOR1 
Manufacturer   : ALSTOM 
Model    : P343 
Curve Type   : IEC Standard Invers 
FLA Beban   : 590,7 A 
CT Ratio   : 800 / 5 
Isc Minimum CONVEYOR1 : 29.260 A  
Isc Maksimum CONVEYOR1 : 33.600 A 
Tegangan   : 6,9 kV 
Output     : CB KCL 1 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                    
                            
          
   
              
      
   
    
                                  
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,812 






Waktu operasi (t) = 0,3s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,52 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                       
                          
        
   
           
      
   
    
                             
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 3,69 In 
dengan Iset = 2.953 A (3,69 x 300) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
RELAY NPK PA-SA1 
Manufacturer   : ALSTOM 
Model    : P343 




FLA Beban : 2.756,6 A ( FLA sekunder trafo                   
NPK PAS-SA1) 
CT Ratio   : 4.000 / 5 
Isc Minimum NPK PA-SA1 : 19.520 A  
Isc Maksimum NPK PA-SA1 : 22.350 A 
Tegangan   : 6,9 kV 
Output     : CB NPK PA-SA1 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                          
                                
           
     
               
        
     
    
                               
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,75 
dengan Iset = 3.032,26 A (0,75 x 4.000) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,5 s 
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memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 3,69 In, dengan Iset = 2.953 A (3,69 x 800) 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 
Characteristic Curve (TCC) seperti pada gambar 4.4 dan 4.5.  
 





Sesuai hasil plot pada gambar 4.4 dapat disimpulkan sebagai berikut :  
 Relay Out CONVEYOR3 berfungsi sebagai pelindung beban 
NPK&KCL Bulk Storage terhadap arus lebih beban penuh dan 
arus lebih hubung singkat. 
 Relay Out CONVEYOR1 berfungsi sebagai pengaman bus NPK 
PA-SA1 saat terjadi hubung singkat pada bus Conveyor1. 
 Relay NPK PA-SA1 sebagai pengaman sisi sekunder trafo NPK 
PA-SA1 jika terjadi hubung singkat di bus NPK PA-SA1. 
  
 
Gambar 4. 5 Time-Current Characteristic Curve Tipikal Utama 1dalam 




Saat kurva di ubah dalam satuan per unit kita dapat melihat 
koordinasi antara rele-rele saat terjadi hubung singkat. Disimulasikan 
terjadi terjadi ganggan arus lebih beban penuh  dan arus lebih hubung 
singkat pada beban NPK & KCL BULK STORAGE1 maka yang 
bekerja untuk mengamankan adalah   Relay Out CONVEYOR3 
kemudian di backup oleh Relay Out CONVEYOR1  dan Relay NPK 
PA-SA1 bila terjadi kegagalan. Dapat dilihat untuk grading time antara 
rele dipilih sebesar 0,2 sekon sesuai dengan standart IEEE 242 yang 
menyebutkan bahwa grading time untuk rele digital berada di kisaran 
0,2-0,3 detik.  
 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa Tipikal Utama 2 4.3.2
Tipikal utama 2  hampir serupa dengan tipikal utama 1, jika pada 
tipikal utama 1 merupakan beban terjauh pada tipikal 2 merupakan 
beban terbesar yaitu beban lumped load PA-SA Plant 1 (15,29 MVA). 
Single line diagram tipikal utama 2 dapat dilihat pada gambar 4.6. 
 
Gambar 4. 6 Tipikal Utama 2 Future New Ring 
Rele yang dikoordinasikan pada tipikal 2 antara lain adalah rele PA-SA1 
dan NPK-PA-SA1. Berikut perhitungan manual dari masing-masing rele 





Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
Curve Type  : IEC Standard Invers 
FLA Beban  : 1.280 A (FLA PA-SA PLANT1) 
CT Ratio  : 1.600 / 5 
Isc Minimum Bus 26 : 25.960 A  
Isc Maksimum Bus 26 : 29.790 A 
Tegangan  : 6,9 kV 
Output    : CB PA-SA1 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                 
                        
        
     
               
     
     
    
                               
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,88 
dengan Iset = 1.408 A (0,88 x 1.600 A) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,3 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,40 
 
Instantaneous Pickup 
                                    
                                            
                              
      
      
     
             
      
     
    
                               
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 4 In 
dengan Iset = 6.400 A (4 x 1.600) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
RELAY NPK PA-SA1 
Manufacturer   : ALSTOM 
Model    : P343 
Curve Type   : IEC Standard Invers 
FLA Beban   : 2.756,6 A 
CT Ratio   : 4.000 / 5 
Isc Minimum NPK PA-SA1 : 19.520 A  
Isc Maksimum NPK PA-SA1 : 22.350 A 
Tegangan   : 6,9 kV 
Output     : CB NPK PA-SA1 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                          
                                
           
     
               
        
     
    
                               




dipilih tap =  0,75 
dengan Iset = 3.032,26 A (0,75 x 4.000) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,5 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,43 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                       
                          
        
   
           
      
   
    
                             
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 3,69 In 
dengan Iset = 2.953 A (3,69 x 300) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 





Gambar 4. 7 Time-Current Characteristic Curve Tipikal Utama 2 
Dari kurva dapat dianalisis jika terjadi ganggan arus lebih beban 
penuh  dan arus lebih hubung singkat pada beban PA-SA PLANT1 
maka yang bekerja untuk mengamankan adalah Relay PA-SA1 
kemudian di backup oleh Relay NPK PA-SA1 bila terjadi kegagalan. 
Dapat diketahui juga bahwa diketahui bahwa koordinasi antar relay 
sudah berjalan dengan selisih waktu antar gangguan atau clearing time 




 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa Tipikal Utama 3 4.3.3
Pada Future New Ring terdapat tipikal yang serupa di setiap bus 
nya. Tipikal Utama 3 merupakan salah satu dari tipikal serupa yang 
terdapat pada bus pertama di sistem ring, tipikal ini akan menjadi acuan 
untuk melakukan setting 4 bus lainnya. Tipikal ini memiliki 3 rele yaitu 
RELAY NEW LOAD 1, NEW BUS 1, dan NEW GEN 1. Tipikal utama 
3 dapat dilihat pada gambar 
 
Gambar 4. 8 Tipikal Utama 3 Future New Ring  
Berikut ini perhitungan  manual parameter-parameter dari 
masing-masing rele tipikal utama 3. 
RELAY NEW LOAD 1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
Curve Type  : IEC Standard Invers 
FLA Beban  : 1.202 A (FLA NEW LOAD 1) 
CT Ratio  : 1.500 / 5 
Isc Minimum Bus 28 : 20.360 A  
Isc Maksimum Bus 28 : 21.160 A 




Output    : CB NEW LOAD 1 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                        
                           
           
     
               
        
     
    
                               
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,882 
dengan Iset = 1.323 A (0,882 x 1.500) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,1 s 











        
    
(
          
               )




    
 
         
            [(
           
               )
    
  ]
    
 
         
           [(
      
             )
    
  ]
    
 
              
Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,12 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                      
                        
         
     
           
      
     




                             
memiliki tap dengan range : 0,08 – 10 x CT sek dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 3,4 In 
dengan Iset = 5.100 A (3,4 x 1.500) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik. 
 
RELAY NEW BUS 1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
Curve Type  : IEC Standard Invers 
FLA Beban  : 2.099 A (FLA sekunder NEW TRAFO1) 
CT Ratio  : 2.500 / 5 
Isc Minimum New Bus 1 : 7.720 A  
Isc Maksimum New Bus 1 : 8.860 A 
Tegangan  : 11 kV 
Output    : CB NEW BUS 1 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                      
                              
            
     
               
         
     
    
                            
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  1 
dengan Iset = 2.500 A (1 x 2.500) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,3 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,175 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                     
                      
         
     
           
     
     
    
                           
memiliki tap range : 0,08 – 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 2,4 In 
dengan Iset = 6.000 A (2,4 x 2.500) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik. 
 
RELAY NEW GEN 1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
Curve Type  : IEC Standard Invers 
FLA Beban  : 2.099 A (FLA NEW GEN 1) 
CT Ratio  : 2.500 / 5 
Isc Minimum New Bus 1 : 12.670 A  
Isc Maksimum New Bus 1 : 12.300 A 
Tegangan  : 11 kV 




Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                        
                               
           
     
               
         
     
    
                           
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,923 
dengan Iset = 2.308,90 A (0,923 x 2.500) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,5 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,775 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                       
                       
           
     
           
      
     
    
                            




dipilih tap = 2,8 In, dengan Iset = 7.000 A (2,8 x 2.500) 
Time delay 
dipilih time delay = 0,5 detik. 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan TCC  pada gambar 4.9 
dan 4.10 
  
Gambar 4. 9 Time-Current Characteristic Curve Tipikal Utama 3 
dalam ampere 
Dari gambar 4.9 dapat disimpulkan sebagai berikut :  
 Relay New Load 1 berfungsi sebagai pelindung NEW LOAD1 




 Relay New Bus 1 sebagai pengaman sisi sekunder NEW TRAFO 1 
saat terjadi hubung singkat pada NEW BUS 1. 
 Relay New Gen 1 berfungsi untuk melindungi New Gen 1 terhadap 
arus lebih beban penuh dan arus lebih hubung singkat. 
 
Gambar 4. 10 Time-Current Characteristic Curve Tipikal Utama 3 
dalam satuan per unit 
Pada gambar 4.10 dapat dilihat koordinasi rele saat terjadi hubung 
singkat 3 fasa pada beban NEW LOAD1. Rele yang pertama bekerja 
adalah Relay New Load1. Jika terjadi kegagalan maka Relay New Bus 1 
dan Relay New Gen 1 akan menjadi backup. Namun Relay New Bus 1 




sistem ring dan eksisting. Selain itu dapat dianalisis bahwa bahwa 
clearing time interval (CTI) antar relay sudah sesuai standart yaitu 0,2 s.  
 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa Tipikal Utama 4 4.3.4
   
Gambar 4. 11 Tipikal Utama 4 Future New Ring 
Tipikal utama 4 merupakan tipikal yang menghubungkan sistem 






dilihat apakah sistem baru yang akan dibangun sudah sinkron dengan 
sistem eksisting di PT. Pupuk Kalimantan Timur. Tipikal utama 4 dapat 
dilihat pada gambar 4.11. 
Berikut ini perhitungan manual parameter-parameter dari masing-
masing rele tipikal utama 4A : 
RELAY OUT 1 
Manufacturer   : ALSTOM 
Model    : P343 
Curve Type   : IEC Standard Invers 
FLA Beban   : 699,8 A (FLA Primer New Trafo1) 
CT Ratio   : 1.000 / 5 
Isc Minimum Bus 29  : 14.610 A  
Isc Maksimum Bus 29  : 16.450 A 
Isc Maksimum FR-00-SG-1  : 2.220 A 
Tegangan   : 33 kV 
Output     : CB OUT 1 
  
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                   
                          
        
     
               
       
     
    
                             
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,77 
dengan Iset = 769,78 A (0,77 x 1.000) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,1 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,13 
 
Instantaneous Pickup 
          
           
         
                     
                           
   
  
                       
                                            
                  
    
     
          
      
     
    
                                          
 
memiliki tap range : 0,08 – 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 6,45 In 
dengan Iset = 6.450 A (6,45 x 1.000) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik. 
 
RELAY BUS 1 
Manufacturer   : MERLIN GERIN 
Model    : SEPAM 1000 
Curve Type   : Standart Inverse 




(catatan : seharusnya FLA pada Relay Bus 1 sebesar 2.500 A sesuai 
dengan rating dari bus FR-00-SG1dan FR-00-SG2 , namun dipilih 699,8 
A karena dirasa sudah cukup untuk mengatasi gangguan yang mungkin 
terjadi. Karena bus akan dilewati arus sebesar 2.500 A hanya pada saat 
gangguan terjadi di 5 NEW LOAD pada waktu yang bersaamaan.) 
CT Ratio   : 1.000 / 5 
Isc Minimum FR-00-SG-1  : 4.230 A  
Isc Maksimum FR-00-SG-1 : 4.550 A 
Tegangan   : 33 kV 
Output     : CB BUS 1 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                   
                          
        
     
               
       
     
    
                             
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,8 
dengan Iset = 800 A (0,8 x 1.000) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,3 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,23 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                      
                      
          
     
           
     
     
    
                              
memiliki tap dengan range : 1 - 24 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 2,10 In 
dengan Iset = 2.100 A (2,10 x 1.000) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik. 
 
RELAY OUT FR 
Manufacturer   : ALSTOM 
Model    : P343 
Curve Type   : IEC Standard Invers 
FLA Beban   : 699,8 A  
(catatan : FLA dipilih sebesar 699,8 A dengan pertimbangan yang sama 
dengan Relay Bus 1) 
CT Ratio   : 800 / 5 
Isc Minimum FR-00-SG-1  : 4.650 A  
Isc Maksimum FR-00-SG-1 : 5.330 A 
Tegangan   : 33 kV 
Output     : CB OUT FR 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                   
                          
        
   
               
       
   




                             
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,962 
dengan Iset = 769,6 A (0,962 x 800) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,5 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,42 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                       
                       
          
   
           
     
   
    
                               
memiliki tap range : 0,08 – 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 3,37 In 








RELAY NEW FUTURE RING 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
Curve Type  : IEC Standard Invers 
FLA Beban  : 699,8 A  
CT Ratio  : 800 / 5 
Isc Minimum Bus 35 : 10.938 A  
Isc Maksimum Bus 35 : 12.630 A 
Tegangan  : 33 kV 
Output    : CB NEW FUTURE RING 
 
Time Overcurrent Pickup  
RELAY NEW FUTURE RING merupakan backup dari RELAY OUT 
FR sehingga dipilih : 
Tap = 1 
Iset = 800 A 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,7 s 
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          ,85 
Maka dipilih time dial setting (TDS) = 1,2 
 
Instantaneous Pickup 




                                          
                               
          
   
           
        
   
    
                              
memiliki tap dengan range : 0,08–10  x CT sek dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 3,64 In, dengan Iset = 2.912 A (3,64 x 800) 
Time delay 
dipilih time delay = 0,5 detik. 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan TCC sebagai berikut 
 




Dari kurva TCC dapat diketahui : 
 Saat terjadi hubung singkat pada primer NEW TRAFO 1 maka 
Relay Out 1 akan open untuk melindungi bus FR-00-SG-01  
 Saat terjadi hubung singkat pada bus FR-00-SG-01 maka Rele Bus 
1 akan trip pada detik ke 0,1 agar tidak terjadi gangguan pada 
sitem ring. Kemudian Relay OUT FR pada detik ke 0,3 dan Relay 
New Future Ring pada detik ke 0,5 akan melindungi sistem 
integrasi yang  menuju ke Tursina. 
 Dapat dilihat juga grading time antar rele sudah sesuai standart 
yaitu 0,2 detik.  
 
Berikut ini perhitungan manual parameter-parameter dari masing-
masing rele tipikal utama 4B : 
 
RELAY TRAFO 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
Curve Type  : IEC Standard Invers 
FLA Beban  : 874,80 A (FLA sekunder IT TURSINA) 
CT Ratio  : 800 / 5 
Isc Minimum TU-SG-01 : 4.040 A  
Isc Maksimum TU-SG-01 : 4.630 A 
Tegangan  : 33 kV 
Output    : CB INC-2 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                       
                                
        
   
               
         
   
    
                             
memiliki tap dengan range : 0,08 – 4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  1,2 






Waktu operasi (t) = 0,9 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,95 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                    
                       
          
   
           
     
   
    
                                
memiliki tap dengan range : 0,08–10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 4 In 
dengan Iset = 3.200 A (4 x 800) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,7 detik. 
 
OCR_SP51 
Manufacturer   : MERLIN GERIN 
Model    : SEPAM 1000 
Curve Type   : Standard Invers 




CT Ratio   : 800 / 5 
Isc Minimum Bus 36  : 12.200 A  
Isc Maksimum Bus 36  : 13.800 A 
Isc Maksimum 00-SG-05   : 4.850 A 
Tegangan   : 33 kV 
Output     : CB SP-51 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                       
                                
        
   
               
         
   
    
                             
memiliki tap range : 0,3 –2, 4 x CT sekunder dengan step 0,05 In 
dipilih tap =  1,25 
dengan Iset = 1.000 (1,25 x 800) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,1 s 
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memiliki tap dengan range : 1 – 24 x CT sekunder dengan step 0,1 In 
dipilih tap = 6,6 In, dengan Iset = 5.280 A (6,6 x 800) 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik. 
 
Dari perhitungan rele pada Tipikal Utama 4B didapatkan TCC seperti 
gambar 4.13 
 
Mengacu pada gambar 4.13 dapat diketahui : 
 Relay Trafo berfungsi untuk mengamankan transformator IT 
TURSINA saat terjadi arus lebih beban penuh dan arus lebih hubung 
singkat.  
 Pada rele OCR_SP51, arus gangguan menyentuh kurva invers karena 
rele tersebut terletak di atas transformator sehingga kurva instan 
berfungsi untuk melindungi system ring 33 kV KDM ketika terjadi 






Gambar 4. 13 Time-Current Characteristic Curve Tipikal Utama 4B 
Pada Tipikal Utama 4 juga dilengkapi dengan rele directional, 
berikut parameternya : 
RELAY DIRECTIONAL TRAFO (REVERSE) 
RELAY DIRECTIONAL TRAFO merupakan reverse dari RELAY 
TRAFO, sehingga untuk Tap, Iset, dan TDS memiliki setting yang 
sama. Sedangkan untuk time delay kita pilih 0,1 detik. RELAY 
DIRECTIONAL TRAFO digunakan untuk mengatasi short circuit yang 
sering terjadi pada jaringan diantara trafo IT Tursina dan bus TUS-SG-




Relay directional menggunakan hubungan antara fasa arus dan fasa 
tegangan untuk menentukan arah gangguan, jika di setting reverse maka 
rele akan bekerja saat arus gangguan berlawanan dari arah CT. 
Setting  
Tap   : 1,2 
Iset  : 962,28 A 
TDS   : 0,47 
Time delay  : 0,1s 
 





Dapat dilihat dari gambar 4.15 saat terjadi hubung singkat maka Relay 
Trafo Directional akan langsung trip pada detik ke 0,1 sehingga arus 
gangguan tidak menganggu sistem di Tursina dan Future New Ring. 
 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa Tipikal Lain 1 4.3.5
Tipikal lain merupakan seluruh tipikal yang ada di Tursina. Pada 
Tursina terdapat beberapa relay yang  perlu kita lihat apakah koordinasi 
nya masih baik setelah terintegrasi dengan Future New Ring. Tipikal 
lain ini dibagi menjadi 3 tipikal yaitu tipikal lain 1, 2, dan 3. Berikut ini 
single line diagram dari Tipikal Lain 1 
 




Sebelum dilakukan setting relay dilakukan terlebih dahulu 
analisis dari kondisi eksisting. Hasil simulasi dan kurva dapat dilihat 
pada gambar 4.17 dan 4.18. 
 
Gambar 4. 16 Hasil simulasi sequence of operation Tipikal Lain 1
 




Dari hasil simulasi dan TCC terlihat ada beberapa kesalahan yaitu : 
 Rele OCR_OUT1TU yang bekerja pada waktu 0,345 detik 
seharusnya bekerja pada 0,1 detik, selain itu grading time dan time 
delay dari tiap rele masih kurang tepat. 
 Pick-up overcurrent dan instantaneous Rele OCR_INC_TU-TR-01 
melebihi standart Sehingga saat terjadi hubung singkat pada bus TU-
SG-11 rele gagal mengamankan trafo TU-TR-01.  
 Time delay dari rele OCR_OUT62 seharusnya 0,1 karena terletak 
setelah trafo. 
 Selain itu beberapa rele justru mendeteksi gangguan seperti relay 
OUT-1KNI (dapat dilihat dari gambar 4.16) 
 
Oleh karena itu diperlukan resetting dengan perhitungan parameter-
parameter dari masing-masing rele 
 
OCR_OUT1TU 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 
FLA Beban  : 332,9 A (FLA lumped load KNI) 
CT Ratio  : 600 / 5 
Isc Minimum Bus KNI : 5.720 A  
Isc Maksimum Bus KNI : 6.570 A 
Tegangan  : 11 kV 
Output    : CB OUT-1 KNI 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                       
                          
        
   
               
      
   
    
                            
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,612 





Waktu operasi (t) = 0,1 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,13 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                    
                       
        
   
           
     
   
    
                              
memiliki tap dengan range : 1 - 24 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 3,33 In 
dengan Iset = 1.998 A (3,33 x 600) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik. 
 
OCR_INC_TU-TR-01 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 




CT Ratio  : 1.250 / 5 
Isc Minimum TU-SG-11 : 6.020 A  
Isc Maksimum TU-SG-11 : 6.920 A 
Tegangan  : 11 kV 
Output    : CB INC TU-SG-11 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                       
                             
        
     
               
       
     
    
                            
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,45 
dengan Iset = 562,5 A (0,45 x 1.250) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,3 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,6 
 
Instantaneous Pickup 




                                    
                      
         
     
           
      
     
    
                             
memiliki tap dengan range : 1 - 24 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 3,78 In 
dengan Iset = 4.720 A (3,78 x 1.250) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik. 
 
OCR_OUT62 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 
FLA Beban  : 262,4 A 
CT Ratio  : 400 / 5 
Isc Minimum Bus 182 : 15.570 A  
Isc Maksimum Bus 182 : 17.510 A 
Isc Maksimum tus-sg-01 : 756 A 
Tegangan  : 33 kV 
Output    : CB OUT_62 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                       
                            
       
   
               
      
   
    
                            
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,721 







Waktu operasi (t) = 0,1 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,9 
 
Instantaneous Pickup 
         
           
         
                     
                            
   
  
                      
                                          
                     
    
   
          
      
   
    
                                         
memiliki tap dengan range : 1 - 24 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 14,6 In 
dengan Iset = 5.840 A (14,6 x 400) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik. 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 





Gambar 4. 18 Time-Current Characteristic Curve resetting Tipikal 
Lain 1dalam satuan ampere 
 
Dari kurva pada gambar 4.18 dapat dilihat : 
 Rele OCR_OUT1TU berfungsi sebagai pengaman dari beban KNI 
saat terjadi arus lebih beban penuh  dan arus lebih hubung singkat. 
 Rele OCR INC TU-TR-01 akan melindungi trafo TU-TR-01 saat 
terjadi arus lebih beban penuh  dan arus lebih hubung singkat.  
 Saat terjadi hubung singkat pada trafo TU-TR-01 rele OCR OUT62 





Gambar 4. 19 Time-Current Characteristic Curve resetting Tipikal 
Lain 1dalam satuan per unit (p.u.) 
 
Dari gambar 4.19 dapat dilihat kooordinasi rele-rele pada Tipikal Lain 1 
saat terjadi hubung singkat 3 fasa ke tanah pada beban KNI rele 
OCR_OUT1TU akan trip pada detik ke 0,1 detik. Rele OCR INC TU-
TR-01 akan menjadi backup. Pada rele OCR OUT62, arus gangguan 
menyentuh kurva invers karena rele tersebut terletak di atas 
transformator sehingga kurva instan berfungsi untuk melindungi sistem 




antara rele OCR INC TU-TR-01 dan OCR_OUT1TU sebesar 0,4 sekon 
karena untuk rele OCR INC TU-TR-01 terletak di atas rele lain di 
bawah bus TU-SG-11 yaitu OCR_OUT2TU sehingga grading time 0,2 
sekon berkalu kepada rele OCR_OUT81 terhadap rele tersebut. 
 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa Tipikal Lain 2 4.3.6
Selanjutnya terdapat Tipikal Lain 2 pada Tursina. Single line 
diagram tipikal lain 2 dapat dilihat pada gambar  4.16 
 




Keseluruhan setting relay untuk tipikal lain 2 pada keadaan 
eksisting dapat digambarkan melalui hasil simulasi dan kurva TCC 
(Time Current Characteristic) seperti gambar 4.21 dan 4.22 
 
 








Gambar 4. 22 Hasil simulasi sequence of operation Tipikal Lain 2 
Mengacu dari gambar 4.21 dan 4.22 dapat diketahui masih 
terdapat kesalahan grading time dari setiap rele. Seharusnya Relay OUT 
PLN, dan Relay TU-SG-02 tidak memiliki time dial 0,1 detik sama 
dengan Relay PLN, akan lebih baik jika terdapat grading time sebesar 
0,2-0,3 detik. Selain itu Relay TU-SG-02 juga seharusnya memiliki nilai 
pickup yang lebih besar pada kurva instan karena merupakan backup 
dari Relay OUT PLN.  
Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan ulang parameter-
parameter relay untuk melakukan resetting 
 
RELAY PLN 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 
FLA Beban  : 187,6 A (FLA PLN LOAD) 
CT Ratio  : 400 / 5 
Isc Minimum Bus 37 : 2.780 A  
Isc Maksimum Bus 37 : 3.190 A 
Tegangan  : 20 kV 




Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                         
                          
        
   
               
      
   
    
                            
memiliki tap  range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,516 
dengan Iset = 206,36 A (0,516 x 400) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,1 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,4 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                    
                      
          
   
           
     
   
    
                              




dipilih tap = 2,8 In 
dengan Iset = 1.125 A (2,8 x 400) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik. 
 
RELAY OUT PLN 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 
FLA Beban  : 433 A 
CT Ratio  : 400 / 5 
Isc Minimum Bus PLN : 7.820 A  
Isc Maksimum Bus PLN : 9.030 A 
Tegangan  : 20 kV 
Output    : CB OUT PLN  
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                     
                           
       
   
               
      
   
    
                          
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  1,38 
dengan Iset = 552 A (1,32 x 400) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,3 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,9 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                        
                      
          
   
           
     
   
    
                                
memiliki tap dengan range : 1 - 24 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 8 In 
dengan Iset = 3.200 A (8 x 400) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik. 
 
RELAY TU-SG-02 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 
FLA Beban  : 433 A (FLA sekunder trafo TU-TR-03) 
CT Ratio  : 400 / 5 
Isc Minimum TU-SG-02 : 11.680 A  
Isc Maksimum TU-SG-02 : 13.500 A 
Tegangan  : 20 kV 






Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                     
                         
       
   
               
      
   
    
                          
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  1,2 
dengan Iset = 480 A (1,2 x 400) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,5 s 
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         0,73 
Maka dipilih time dial setting (TDS) = 1,1 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                          
                    
          
   
         
     
   
    
                                




dipilih tap = 10 In 
dengan Iset = 4.000 A (10 x 400) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
 
RELAY TU-SG-01 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 
FLA Beban  : 262,4 A (FLA primer trafo TU-TR-03) 
CT Ratio  : 400 / 5 
Isc Minimum Bus 190 : 11.680 A  
Isc Maksimum Bus 190 : 13.500 A 
Isc Maksimum TU-SG-01 : 1.850 A 
Tegangan  : 33 kV 
Output    : CB OUT-63  
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                           
                         
       
   
               
       
   
    
                          
memiliki tap  range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,72 
dengan Iset = 288,8 A (0,72 x 400) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,1 s 
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         0,17 
Maka dipilih time dial setting (TDS) = 1,1 
 
Instantaneous Pickup 
         
           
         
                     
                                 
  
  
                       
                                   
         
            
   
         
     
   
    
                                             
memiliki tap dengan range : 1 - 24 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 20,5 In 
dengan Iset = 8.200 A (20,5 x 400) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 





Gambar 4. 23 Time-Current Characteristic Curve resetting Tipikal 
Lain 2 dalam ampere 
Dari kurva pada gambar 4.18 dapat diketahui : 
 Relay PLN berfungsi sebagai pengaman dari PLN Load saat terjadi 
arus lebih beban penuh  dan arus lebih hubung singkat. 
 Relay Out PLN akan melindungi bus TU-SG-02 saat terjadi hubung 
singkat pada Bus PLN 
 Relay TU-SG-02 sebagai pelindung trafo TU-TR-03 saat terjadi arus 
lebih beban penuh  dan arus lebih hubung singkat. 
 Relay TU-SG-01 akan melindungi bus TU-SG-01 saat terjadi 





Gambar 4. 24 Time-Current Characteristic Curve resetting Tipikal 
Lain 2 dalam satuan per unit (p.u) 
Dari kurva dapat dilihat Relay PLN berfungsi sebagai pengaman 
dari PLN LOAD saat terjadi hubung singkat 3 fasa ke tanah. Pada Relay 
Out PLN  dan Relay TU-SG-02 arus gangguan menyentuh kurva invers 
karena  pickup kurva instan di setting lebih besar untuk melindungi 
sistem terhadap arus kontribusi dari Utility PLN. Pada Relay TU-SG-01, 




atas transformator sehingga kurva instan berfungsi untuk melindungi 
sistem ketika terjadi short circuit pada transformator tersebut. 
Pengaturan grading time antara rele juga sudah sesuai standart yaitu 0,2 
detik. 
 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa Tipikal Lain 3 4.3.7
Single line diagram tipikal lain 3 dapat dilihat pada gambar  4.25 
 




Keseluruhan setting relay untuk tipikal lain 2 pada keadaan 
eksisting dapat digambarkan melalui hasil simulasi dan  kurva TCC 
(Time Current Characteristic).  
 
Gambar 4. 26 Time-Current Characteristic Curve Eksisting Tipikal 
Lain 3 
Setelah dilakukan analisa hal yang perlu diperbaiki adalah tidak ada rele 
yang berfungsi untuk mengamankan  NPK Blending lumped load. Time 
delay Relay 60 seharusnya 0,3 detik. Pada rele OCR OUT64 seharusnya, 




terletak di atas transformator sehingga kurva instan berfungsi untuk 
melindungi sistem ketika terjadi short circuit pada transformator 
tersebut. Oleh karena itu dilakukan perhitungan ulang parameter-
parameter rele 
RELAY NPK BLENDING 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 
FLA Beban  : 502 A 
CT Ratio  : 600 / 5 
Isc Minimum Bus 190 : 2.260 A  
Isc Maksimum Bus 190 : 2.610 A 
Tegangan  : 6,9 kV 
Output    : CB LS NPK BLD 0 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                   
                          
        
   
               
      
   
    
                            
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,92 
dengan Iset = 552 A (0,92 x 600) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,1 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,15 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                      
                       
         
   
           
     
   
    
                                 
memiliki tap dengan range : 1 - 24 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 2 In 
dengan Iset = 1.200 A (2 x 600) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
 
RELAY 60 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 
FLA Beban  : 627,6 A 
CT Ratio  : 800 / 5 
Isc Minimum Bus 190 : 6.920 A  
Isc Maksimum Bus 190 : 7.960 A 
Tegangan  : 6,9 kV 
Output    : CB INC TU-SG-11 
 
Time Overcurrent Pickup  




                                       
                          
        
   
               
      
   
    
                            
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,864 
dengan Iset = 691,2 A (0,864 x 800) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,3 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,32 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                       
                      
           
   
           
     
   
    
                                 
memiliki tap dengan range : 1 - 24 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 1,97 In 





dipilih time delay = 0,3 detik 
 
OCR_OUT64 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
Curve Type  : Standart Inverse 
FLA Beban  : 874,8 A 
CT Ratio  : 800 / 5 
Isc Minimum  : 11.740 A  
Isc Maksimum  : 13.500 A 
Isc Maksimum TU-SG-01 : 708 A 
Tegangan  : 33 kV 
Output    : CB OUT-64 
 
Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                         
                          
        
   
               
      
   
    
                            
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  0,5 
dengan Iset = 144 A (0,5 x 400) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,1 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,5 
 
Instantaneous Pickup 
         
           
         
                    
                               
   
  
                     
                              
          
          
   
         
     
   
    
                                             
memiliki tap dengan range : 1 - 24 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 7,2 In 
dengan Iset = 2880 A (7,2 x 400) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik 
 
OCR_INC61 
Manufacturer   : MERLIN GERIN 
Model    : SEPAM 1000 
Curve Type   : Standart Inverse 
FLA Beban   : 874,8 A 
CT Ratio   : 800 / 5 
Isc Minimum TUS-SG-01  : 15.240 A  
Isc Maksimum TUS-SG-01 : 17.210 A 
Tegangan   : 33 kV 





Time Overcurrent Pickup  
                                         
                                       
                            
        
   
               
        
   
    
                         
memiliki tap range : 0,3 – 2,4 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap =  1,20 
dengan Iset = 962,4 A (0,6 x 800) 
 
Time dial 
Waktu operasi (t) = 0,3 s 
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Maka dipilih time dial setting (TDS) = 0,6 
 
Instantaneous Pickup 
                                   
                                            
                       
           
   
           
      
   
    
                                  




dipilih tap = 6,56 In 
dengan Iset = 5.248 A (6,56 x 800) 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 
Characteristic Curve seperti pada gambar 4.27 dan 4.28. 
 
Gambar 4. 27 Time-Current Characteristic Curve resetting Tipikal 





Gambar 4. 28 Time-Current Characteristic Curve resetting Tipikal 
Lain 3dalam satuan per unit (p.u.) 
Dari gambar 4.27 dan 4.28 dapat disimpulkan : 
 Ditambahkan Relay NPK BLENDING yang berfungsi sebagai 
pengaman dari beban NPK BLENDING saat terjadi hubung singkat 
dan arus lebih beban penuh.  
 Relay 60 akan menjadi backup Relay NPK BLENDING dan 
berfungsi melindungi trafo TU-TR-01 saat terjadi arus lebih beban 
penuh dan hubung singkat. 
 OCR_OUT64 akan melindungi bus TUS-SG-01 saat terjadi hubung 




 Pada setting rele OCR_INC61 kita harus memperhatikan koordinasi 
dengan rele-rele yang berada di Tipikal Lain 1 dan Tipikal Lain 2. 
OCR_INC61berfungsi untuk melindungi bus TU-SG-01 saat terjadi 
hubung singkat pada bus TUS-SG-01. 
4.4 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Ke Tanah 
Pada sistem kelistrikan yang baik, rele arus lebih gangguan ke 
tanah  juga harus dikoordinasikan untuk mengatasi gangguan hubung 
singkat satu fasa ke tanah. Nilai arus hubung singkat tersebut sangat 
dipengaruhi oleh instalasi Neutral Grounding Resistor (NGR) pada 
peralatan karena nilai arus gangguan maksimal bernilai sama dengan 
nilai NGR. Parameter yang digunakan hanya Instantaneous pickup dan 
time delay saja. 
Dalam koordinasi rele arus lebih gangguan ke tanah dapat 
dilakukan dengan cara pemisahan pada tiap level tegangan. Hal tersebut 
terjadi karena saat gangguan pada satu level tegangan, pengaman pada 
level tegangan yang berbeda tidak akan merasakan gangguan tersebut.  
 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Tanah Tipikal 1 4.4.1
Tipikal 1 mempunyai level tegangan 6,9 kV. Setting Relay pada 
tipikal ini mengikuti NGR TRAFO NPK PA-SA1. Rangkaian single line 
diagram tipikal 1 dapat dilihat pada gambar 4.24. 
 




Berikut ini perhitungan parameter-parameter dari masing-masing 
rele tipikal 1. 
RELAY PA-SA1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
CT Ratio  : 50/1 
NGR trafo NPK PA-SA1  : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                       Isc unbalance <      < 50% x NGR 1TGK-CTG-2 
5-10%xNGR trafo NPK PA-SA1 <     < 50%xNGR trafo NPK PA-SA1 
   5% x 200 A <     < 50% x 200 A 
     10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
RELAY NPK PA-SA1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
CT Ratio  : 50/1 
NGR trafo NPK PA-SA1  : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
Isc unbalance <      < 50% x NGR 
5-10%xNGR trafo NPK PA-SA1 <     < 50%xNGR trafo NPK PA-SA1 
   5% x 200 A <     < 50% x 200 A 
     10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  




   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,5 detik 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 
Characteristic Curve dimana Relay PA-SA1 bekerja terlebih dahulu dan 
Relay NPK-PA-SA1 bekerja sebagai backup saat terjadi gangguan satu 
fasa ke tanah  seperti pada gambar 4.25. 
 




 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Tanah Tipikal 2 4.4.2
Tipikal 2 mempunyai level tegangan 11 kV. Setting Relay pada 
tipikal ini mengikuti NGR NEW G1 dan NEW TRAFO 1. Rangkaian 
single line diagram tipikal 2 dapat dilihat pada gambar 4.26 
 
Gambar 4. 31 Single line diagram Tipikal 2 
Berikut ini perhitungan parameter-parameter dari masing-masing rele 
tipikal 2. 
RELAY NEW LOAD 1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
CT Ratio  : 50/1 
NGR NEW TRAFO1  : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                           Isc unbalance <      < 50% x NGR NEW TRAFO1 
5-10%x NGR NEW TRAFO1 <     < 50%xNGR NEW TRAFO1 
     5% x 200 A <     < 50% x 200 A 




         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik 
 
RELAY NEW TRAFO 1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
CT Ratio  : 50/1 
NGR NEW TRAFO1  : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                           Isc unbalance <      < 50% x NGR NEW TRAFO1 
5-10%x NGR NEW TRAFO1 <     < 50%xNGR NEW TRAFO1 
     5% x 200 A <     < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
 
RELAY NEW GEN 1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
CT Ratio  : 50/1 






                  Isc unbalance <      < 50% x NGR NEW G1 
5-10%x NGR NEW G1 <     < 50%xNGR NEW G1 
     5% x 200 A <     < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In, dengan Iset = 20 A 
Time delay 
dipilih time delay = 0,5 detik 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 
Characteristic Curve seperti pada gambar 4.25. 
 




Dapat disimpulkan Relay New Load 1 akan bekerja terlebih 
dahulu dan Relay New Gen1 dan Relay New Trafo 1 bekerja sebagai 
backup saat terjadi gangguan satu fasa ke tanah. 
 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Tanah Tipikal 3 4.4.3
Tipikal 3 mempunyai level tegangan 11 kV. Setting Relay pada 
tipikal ini mengikuti NGR NEW G1 dan NEW TRAFO 1. Rangkaian 
single line diagram tipikal 3 dapat dilihat pada gambar 4.28. 
 
Gambar 4. 33 Single line diagram Tipikal 3 






RELAY OUT 1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
CT Ratio  : 50/1 
NGR NEW TRAFO1  : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                           Isc unbalance <      < 50% x NGR NEW TRAFO1 
5-10%x NGR NEW TRAFO1 <     < 50%xNGR NEW TRAFO1 
     5% x 200 A <     < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik 
 
RELAY OUT FR 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
CT Ratio  : 50/1 
NGR NEW TRAFO1  : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                           Isc unbalance <      < 50% x NGR NEW TRAFO1 
5-10%x NGR NEW TRAFO1 <     < 50%xNGR NEW TRAFO1 
     5% x 200 A <     < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 




dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,5 detik 
 
RELAY NEW FUTURE RING 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
CT Ratio  : 50/1 
NGR NEW TRAFO1  : 200 A 
Instantaneous Pickup 
                           Isc unbalance <      < 50% x NGR NEW TRAFO1 
5-10%x NGR NEW TRAFO1 <     < 50%xNGR NEW TRAFO1 
     5% x 200 A <     < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,7 detik 
 
RELAY NEW FUTURE RING 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
CT Ratio  : 50/1 
NGR IT TURSINA  : 200 A 
Instantaneous Pickup 
                           Isc unbalance <      < 50% x NGR IT TURSINA 
5-10% x NGR IT TURSINA <     < 50% x NGR IT TURSINA 
     5% x 200 A <     < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  




   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,9 detik 
 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 
Characteristic Curve seperti pada gambar 4.29. 
 




Dapat disimpulkan Relay Out 1 akan bekerja terlebih dahulu dan 
Relay Out FR, Relay New Future Ring dan Relay Trafo bekerja sebagai 
backup saat terjadi gangguan. 
 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Tanah Tipikal 4 4.4.4
Tipikal 4 mempunyai level tegangan 11 kV. Setting Relay pada 
tipikal ini mengikuti NGR TRAFO TU-TR-01. Rangkaian single line 
diagram tipikal 4 dapat dilihat pada gambar 4.30. 
 
Gambar 4. 35 Single line diagram Tipikal 4 
Berikut ini perhitungan parameter-parameter dari masing-masing 






Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
CT Ratio  : 50/1 
NGR TU-TR-01   : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                   Isc unbalance <      < 50% x NGR TU-TR-01 
5-10% x NGR TU-TR-01<      < 50% x NGR TU-TR-01 
     5% x 200 A <      < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik 
 
OCR_INC_TU-TR-O1 
Manufacturer  : ALSTOM 
Model   : P343 
CT Ratio  : 50/1 
NGR TU-TR-01   : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                   Isc unbalance <      < 50% x NGR TU-TR-01 
  5-10% x NGR TU-TR-01<      < 50% x NGR TU-TR-01 
      5% x 200 A <      < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 




dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 
Characteristic Curve dimana OCR_OUT1TU bekerja terlebih dahulu 
dan OCR_INC_TU-TR-O1  bekerja sebagai backup saat terjadi 
gangguan seperti pada gambar 4.31. 
 




 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Tanah Tipikal 5 4.4.5
Tipikal 5 mempunyai level tegangan 20 kV. Setting Relay pada 
tipikal ini mengikuti NGR TRAFO TU-TR-03. Rangkaian single line 
diagram tipikal 5 dapat dilihat pada gambar 4.32. 
 
Gambar 4. 37 Single line diagram Tipikal 5 
Berikut ini perhitungan parameter-parameter dari masing-masing 
rele tipikal 5. 
RELAY PLN 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 




CT Ratio  : 50/1 
NGR TU-TR-03   : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                   Isc unbalance <      < 50% x NGR TU-TR-03 
 5-10% x NGR TU-TR-03 <      < 50% x NGR TU-TR-03 
      5% x 200 A <      < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,1 detik 
 
RELAY OUT PLN 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
CT Ratio  : 50/1 
NGR TU-TR-03   : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                   Isc unbalance <      < 50% x NGR TU-TR-03 
 5-10% x NGR TU-TR-03  <      < 50% x NGR TU-TR-03 
      5% x 200 A <      < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
          
  
  
         
   
  
    
   0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 







dipilih time delay = 0,3 detik 
RELAY TU-SG-02 
Manufacturer  : MERLIN GERIN 
Model   : SEPAM 1000 
CT Ratio  : 50/1 
NGR TU-TR-03   : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                   Isc unbalance <      < 50% x NGR TU-TR-03 
5-10% x NGR TU-TR-03  <      < 50% x NGR TU-TR-03 
     5% x 200 A  <      < 50% x 200 A 
      10 A <      < 100 A 
         
  
  
         
   
  
    
   0,2 A <  Tap  < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,5 detik 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 
Characteristic Curve dimana Relay PLN bekerja terlebih dahulu dan 
Relay Out PLN dan Relay TU-SG-02 bekerja sebagai backup saat 






Gambar 4. 38 Time-Current Characteristic Curve resetting Tipikal 5 
 Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Tanah Tipikal 6 4.4.6
Tipikal 6 mempunyai level tegangan 6,9 kV. Setting Relay pada 
tipikal ini mengikuti NGR TRAFO TU-TR-03. Rangkaian single line 





Gambar 4. 39 Single line diagram Tipikal 6 
RELAY NPK BLENDING 
Manufacturer   : MERLIN GERIN 
Model    : SEPAM 1000 
CT Ratio   : 50/1 
NGR TUS-TR-PELABUHAN : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                  Isc unbalance <       <  50% x NGR TUS-TR-PELABUHAN 
          5-10% x NGR        50% x NGR 
TUS-TR-PELABUHAN   <       <  TUS-TR-PELABUHAN 
        5% x 200 A <       <  50% x 200 A 
                   10 A <       <  100 A 
                                
    
  
         
   
  
    
                                 0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 




RELAY OUT PLN 
Manufacturer   : MERLIN GERIN 
Model    : SEPAM 1000 
CT Ratio   : 50/1 
NGR TUS-TR-PELABUHAN : 200 A 
 
Instantaneous Pickup 
                  Isc unbalance <       <  50% x NGR TUS-TR-PELABUHAN 
          5-10% x NGR        50% x NGR 
TUS-TR-PELABUHAN   <       <  TUS-TR-PELABUHAN 
        5% x 200 A <       <  50% x 200 A 
                   10 A <       <  100 A 
                                
    
  
         
   
  
    
                                 0,2 A < Tap < 2 A 
memiliki tap range : 0,02 - 10 x CT sekunder dengan step 0,01 In 
dipilih tap = 0,4 In 
dengan Iset = 20 A 
 
Time delay 
dipilih time delay = 0,3 detik 
Dari perhitungan rele-rele tersebut didapatkan Time-Current 
Characteristic Curve dimana Relay NPK Blending bekerja terlebih 
dahulu dan Relay60 akan bekerja sebagai backup saat terjadi gangguan 











5 BAB 5  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan analisa pada koordinasi rele arus lebih dan rele 
gangguan ke tanah pada Future New Ring dan Tursina PT Pupuk 
Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Setting dari rele arus lebih,  dan rele gangguan ke tanah pada Future 
New Ring sudah bekerja sesuai dengan standar yang berlaku, dan 
sudah terintegrasi dengan baik oleh sistem eksisting Tursina. 
2. Kesalahan koordinasi pada sistem eksisting Tursina rata-rata 
terletak pada setting time dial dan time delay. Kondisi setting pada 
eksisting tidak memenuhi standar setelah dilakukan sinkronisasi 
dengan jaringan pabrik baru, seperti pada  Relay Out PLN dan 
Relay TU-SG-02. 
3. Pemasangan Relay NPK BLENDING yang berfungsi sebagai 
pengaman dari beban NPK BLENDING. 
4. Perlu dipasang rele directional over current untuk mengamankan 
sistem Tursina dan Future New Ring dari hubung singkat yang 
sering terjadi diantara Trafo IT Tursina dan Bus TU-SG-01. 
5. Rele gangguan ke tanah di setting sebesar 20 A berdasarkan Neutral 
Grounding Resistor (NGR)  dari trafo dan generator.  
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Hasil dari laporan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk setting rele pada sistem kelistrikan di PT. 
Pupuk Kalimantan Timur. 
2. Dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan artificial 
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